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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 
 
1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę niniejszego projektu budowlanego stanowią: 
• Zawarta umowa , 
• Koncepcja programowa obiektu, 
• P.B. - część architektoniczno - budowlana, 
• Wytyczne i ustalenia dokonane z Inwestorem, 
• Uzgodnienia międzybranŜowe, 
• Obowiązujące normy i przepisy. 
 
2. Zakres dokumentacji projektowej. 
 
 Opracowanie obejmuje następujące instalacje wewnętrzne projektowane w obiekcie: 
• wod - kan, 
Dla kaŜdej z wyszczególnionych instalacji określono  bilans potrzeb poszczególnych mediów. 
Przedstawiono projektowany sposób pokrycia występujących potrzeb w odniesieniu  do ww. instalacji z 
uwzględnieniem technologii obiektów. Ponadto opisano charakterystykę rozwiązań oraz dobrano 
podstawowe urządzenia wraz z określeniem ich parametrów.  
 
3. Opis projektowanych instalacji oraz inwestycji. 
  
Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul, Ofiar Firleja w Radomiu. Obecnie na terenie działki znajduje się 
budynek szkolny,  przedszkole oraz budynek gospodarczy przeznaczone do rozbiórki, dwa boiska o 
nawierzchni asfaltowej. Teren jest ogrodzony, posiada infrastrukturę techniczną. 
Zmiany w zagospodarowaniu terenu istniejącego:  
-  poszerzenie istniejącego wjazdu od ul. Ofiar Firleja 
-  budowa 2 nowych wjazdów od ul. Ofiar Firleja 
-  budowa parkingu ( 20 miejsc postojowych) 
-  rozbiórka istniejących na terenie działek budynków: istniejącego przedszkola i budynku gospodarczego 
-  likwidacja fragmentów istniejącego ogrodzenia – wg rysunku ogrodzenia 
-  likwidacja sieci kolidujących z zabudową oraz przekładki istniejących sieci . 
-  wycięcie i przesadzenie drzew kolidujących z zabudową – wg odrębnego opracowania 
-  likwidacja istniejących boisk asfaltowych 
-  wykonanie skarp przy budynkach 
 
 
4. Instalacja wod-kan 
   
Zapotrzebowanie wody dla budynku przedszkola i szkoły obliczono przy załoŜeniu iŜ w budynku przebywać 
będzie 150 dzieci i 9 osób personelu 
Zapotrzebowanie wody wyniesie: 
 
- średnie  dobowe 
Q
srd

= 159x30= 4770 dm 3 /d 
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- maksymalne  dobowe 
Q

dmax
= 4,77 x 1,2 = 5,72 m 3 /d 

 
- maksymalne  godzinowe 
Q

hmax
= 3/12 = 0,248 m 3 /h 

 
ZuŜycie wody do celów technologicznych zgodnie z wytycznymi technologicznymi wynosi Q=3750 
litrów/dobę. 
Ścieki sanitarne i technologiczne wynoszą 90 % zuŜycia wody. 
Do projektowanego budynku doprowadzona zostanie woda z sieci miejskiej. (Przyłącze wodociągowe wg 
odrębnego opracowania). Woda ciepła wytwarzana będzie w kotłowni w zasobniku o poj. V=500 l  
Instalację  wewnętrzną  przewidziano  wykonać – główne  poziomy  z  rur  ze stali nierdzewnej o symbolu 
1.4401 np. MAPRESS EDELSTAHL fimy GEBERIT lub równowaŜne- przewody  rozdzielcze (kryte w 
bruzdach lub w posadzce) z  PE, PP.  
 
4.1. Materiały. 
 

Instalację zimnej wody projektuje się z rur i kształtek ze stali szlachetnej systemu „Mapress” (stal 
1.4401) do wody pitnej produkcji „Geberit” lub równowaŜnego, o połączeniach zaprasowywanych oraz z rur 
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT systemu „Uponor” lub równowaŜnego. 

Na wszystkich odgałęzieniach zimnej wody projektuje się armaturę odcinającą w postaci zaworów 
kulowych. Dodatkowe zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane będą przed bateriami 
umywalkowymi i zlewozmywakowymi. Jako zawory odcinające „kompleks łazienkowy” zaprojektowano 
zawory kulowe montowane w szafkach rozdzielaczowych (wraz z zaworami wody ciepłej i cyrkulacji MTC-V-
B). Na podłączeniach zaworów ze złączkami do węŜy, instalować zawory antyskaŜeniowe typu HA, 
np. zawory „HA216” prod. „Danfoss” lub równowaŜne (z przerywaczem próŜni i zaworem zwrotnym). Na 
podejściach do urządzeń gastronomicznych instalować zawory odcinające oraz zawory antyskaŜeniowe 
(rodzaj i typ wg DTR urządzenia) 
Wszystkie odbiorniki wody zimnej w instalacji wewnętrznej w których występują lub mogą wystąpić płyny o 
kategorii wyŜszej niŜ kat. 2, zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 muszą być zabezpieczone indywidualnie 
zaworami antyskaŜeniowymi odpowiednimi do kategorii płynu 
 
Przejścia instalacji niepalnej przez strefy poŜarowe naleŜy zabezpieczyć ogniochronną masą 
uszczelniającą CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobata AT-15-3269/98).  
 
4.2. MontaŜ instalacji. 
 

Rurociągi ze stali nierdzewnej zastosowano do prowadzenia głównych poziomów i pionów instalacji. 
Układać je naleŜy w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem pomieszczeń poszczególnych kondygnacji 
za pomocą obejm mocowanych do ścian i stropów ze spadkiem od pionów w kierunku kotłowni. Rurociągi 
wielowarstwowe zastosowano do prowadzenia w komponentach budowlanych (ścianach i posadzkach). 

Rury izolowane będą termicznie i akustycznie izolacją grubosci 9 mm np. otuliną ze spienionego 
kauczuku Armaflex lub inną równowaŜną. Minimalna grubość przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi 
4 cm, zaprawa klasy Z – 100, B – 10. W przypadku gdy nie ma takich moŜliwości tynk naleŜy wzmocnić 
siatką stalową. Przed zalaniem betonem lub zaprawą instalację  naleŜy poddać próbie szczelności. 
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4.3. Próba szczelności. 
 

Wewnętrzną instalację wodociągową naleŜy poddać próbie szczelności. Próbę ciśnieniową instalacji 
naleŜy wykonać dwuetapowo jako próbę wstępną i próbę główną. 
Próba wstępna 

Dla wykonania próby wstępnej instalację naleŜy poddać ciśnieniu o 50% większym od ciśnienia 
roboczego (przyjęto 10 bar) w czasie 30 min , w odstępach 10 min, dwukrotnie przywracając jego wartość. 
W fazie tej próby w ciągu dalszych 30 minut ciśnienie próbne nie moŜe obniŜyć się o więcej niŜ o 0,6 bar.  
Próba główna 

Bezpośrednio po próbie wstępnej naleŜy przeprowadzić próbę główną. Próba ta trwa dwie godziny, 
podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie moŜe się obniŜyć o więcej niŜ o 2%. 

 
4.4. Dezynfekcja. 
 

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem wodociągu do 
eksploatacji. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom 
zawartym w Dz. U. 203 z 2002r. Poz. 1718 i 1719. Prędkość wody podczas płukania instalacji powinna 
wynosić co najmniej 1,0 m/s. Czas płukania instalacji określa się na podstawie wyników obserwacji stanu 
wypływającej wody z przewodu. Płukanie moŜna zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta 
jak woda uŜyta do płukania. Płukanie dotyczy wszystkich projektowanych instalacji wodociągowych. 

Dezynfekcja rur ze stali szlachetnej systemu „Mapress” (stal 1.4401) do wody pitnej produkcji 
„Geberit”, powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta-w przypadku wątpliwości przy 
jego udziale). W przypadku zastosowania rur innego rodzaju, naleŜy stosować zalecenia ich producenta, 
dotyczących ewentualnej dezynfekcji. Po dezynfekcji naleŜy doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania 
roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy 
zachowaniu prędkości płukania jw. 
 
4.5. Instalacja p.poŜ. 

 
Obiekt będzie wyposaŜony w wewnętrzną instalację p.poŜ. Projektuje się ją równieŜ rur i kształtek 

ze stali szlachetnej systemu „Mapress” (stal 1.4401) do wody pitnej produkcji „Geberit” lub równowaŜnego. 
Zasilać będzie hydranty o średnicy 25 mm z węŜem półsztywnym 30 m (typ PN-EN 671-1 [W-25/30]), 
prądownicą z pyszczkiem 10 mm o zasięgu w poziomie 33 m, przy zastosowaniu dwóch odcinków węŜa. 
Szafki zaprojektowano jako natynkowe.  

Zapotrzebowanie wody do celów p.poŜ.: Qp. poŜ. = 2 dm3/s przy załoŜeniu jednoczesności poboru 
wody z dwóch sąsiednich hydrantów w danej strefie poŜarowej. NaleŜy zapewnić ciągły obieg wody przez 
hydranty p.poŜ. (wg rysunków).  

 
4.6. Armatura czerpalna i wyposaŜenie łazienek. 

 

• Misek ustępowych podwiesznych typu GEBERIT 
• Misek typu KOMPAKT 
• Umywalek typu Koło seria Nowa na półpostumencie  
• Brodzików emaliowanych,  
• Zaworów czerpalnych ze złączką do węŜa.  
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• Baterii umywalkowych mieszających czasowych z moŜliwością ograniczenia temperatury 
np. do 38OC np. typ Presto 4000S f-my Presto – w miejscu przebywania dzieci 

• Baterii natryskowych mieszających czasowych z moŜliwością ograniczenia temperatury np. 
do 38OC np. typ Presto Mixer ALPA f-my Presto -w miejscu przebywania dzieci. 

• Baterie mieszające np. f-my KFA 
• Przybory i armatura dla osób niepełnosprawnych 

 
UWAGA: 
WyposaŜenie naleŜy uzgodnić z Inwestorem (typ i producent) 
 

5. Instalacja ciepłej wody . 

 

5.1.  Materiał. 
 

 
Zaprojektowano centralne przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej w zasobniku ciepła o pojemności 

V=400 litrów na potrzeby przedszkola oraz zasobnik V=500l obsługujący salę sportową i część szkoły. 
Woda ciepła o temperaturze + 60ºC będzie magazynowana w zbiorniku wody ciepłej. NaleŜy okresowo 
podnosić temperaturę ciepłej wody do 70-80oC. Instalacja z cyrkulacją wymuszoną. Ilość wody cyrkulacyjnej 
powinna zapewniać 5-krotną wymianę wody w przewodach c.w. w ciągu godziny. 
 
Prowadzenie przewodów ciepłej wody i cyrkulacji – równolegle do przewodów wody zimnej. Przewody 
rozprowadzające w pomieszczeniach sanitarnych prowadzone będą w przestrzeni ścianek instalacyjnych. 
 
Materiał: poziomy ze stali nierdzewnej ze złączkami zaprasowywanymi system MAPRESS. pozostała część 
instalacji – rury z polietylenu sieciowanego łączonych za pomocą złączek zaciskowych. 
 
Woda ciepła będzie dostarczana do toalet, węzłów sanitarnych ogólnodostępnych. 
W sanitariatach w których przebywają dzieci naleŜy zastosować zawory mieszające obniŜające temperaturę 
do 38oC. 
 
Na wszystkich odgałęzieniach ciepłej wody projektuje się armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych. 
Dodatkowe zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym, instalowane będą przed bateriami umywalkowymi 
i zlewozmywakowymi. Jako zawory odcinające „kompleks łazienkowy” zaprojektowano zawory kulowe 
montowane wraz z zaworami wody zimnej, w szafkach rozdzielaczowych. 
Instalacja ciepłej wody wyposaŜona będzie w układ cyrkulacji z zaworami termostatycznymi  
umoŜliwiającymi automatyczną dezynfekcję termiczną i monitoring temperatury, zapewniające utrzymanie 
stałej temperatury w kaŜdym obiegu niezaleŜnie od zmieniających się parametrów przepływu wody ciepłej 
np. zawory wielofunkcyjne termostatyczne MTCV-B prod. „Danfoss” lub inne równowaŜne. 
 
5.2.  MontaŜ instalacji. 
 
Rurociągi ze stali nierdzewnej zastosowano do prowadzenia głównych poziomów i pionów instalacji. 
Układać je naleŜy w szachtach instalacyjnych oraz pod stropem pomieszczeń poszczególnych kondygnacji 
za pomocą obejm mocowanych do ścian i stropów ze spadkiem od pionów w kierunku węzła 
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ciepłowniczego. Rurociągi wielowarstwowe zastosowano do prowadzenia w komponentach budowlanych 
(ścianach i posadzkach).  
Grubości warstw ocieplenia przewodów, przyjmować na podstawie wytycznych zawartych 
w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie”, zgodnie z poniŜszą tabelą: 
 
 

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m⋅K)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz.: 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyŜowania przewodów 

½ wymagań z poz.: 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz.: 1-4, ułoŜone 
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 
pomieszczeniami róŜnych uŜytkowników 

½ wymagań z poz.: 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułoŜone w podłodze 6 mm 

 
Jako izolację termiczną i akustyczną projektuje się np. izolację ze spienionego PE firmy „Termoflex”. lub inną 
równowaŜną. Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŜ 
podano w tabeli, naleŜy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
Minimalna grubość przykrycia tynkiem lub jastrychem wynosi 4 cm, zaprawa klasy Z – 100, B – 10. 
W przypadku gdy nie ma takich moŜliwości tynk naleŜy wzmocnić siatką stalową. Przed zalaniem betonem 
lub zaprawą instalację  naleŜy poddać próbie szczelności. 
Zawory termostatyczne montować wraz z grupą zaworów odcinających pod stropem pomieszczeń bądź w 
szafkach z zaworami dla danego kompleksu łazienkowego.  
 
5.3.  Próba szczelności. 
 
Przeprowadzić próbę szczelności na zimno oraz dodatkowo przeprowadzić próbę szczelności na gorąco, tj. 
wodą o temperaturze 60 oC prze okres 72 godzin. Próbę uwaŜa się za pozytywną jeŜeli podczas obserwacji 
nie stwierdzono wycieku. 
 
5.4.  Dezynfekcja. 
 
Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej jest ostatnią czynnością przed oddaniem wodociągu do 
eksploatacji. Płukanie odbywa się czystą wodą wodociągową, która powinna odpowiadać warunkom 
zawartym w Dz. U. 203 z 2002r. Poz. 1718 i 1719. Prędkość wody podczas płukania powinna wynosić co 
najmniej 1,0 m/s. Czas płukania określa się na podstawie wyników obserwacji stanu wypływającej wody z 



9 

   

przewodu. Płukanie moŜna zakończyć z chwilą, gdy wypływająca woda jest tak czysta jak woda uŜyta do 
płukania. Płukanie dotyczy wszystkich projektowanych instalacji wodociągowych. 
Dezynfekcja rur ze stali szlachetnej systemu „Mapress” (stal 1.4401) do wody pitnej produkcji „Geberit”, 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku zastosowania rur innego 
rodzaju, naleŜy stosować zalecenia ich producenta, dotyczących ewentualnej dezynfekcji. Po dezynfekcji 
naleŜy doprowadzić czystą wodę w celu wypłukania roztworu z przewodu. Minimalna ilość wody powinna 
zapewnić 10-krotną wymianę wody w przewodzie przy zachowaniu prędkości płukania jw. 
Dodatkowo automatyka węzła moŜe być wyposaŜona w układ posiadający program termicznej dezynfekcji 
c.w.u. (1x tydzień, temp. 70 ºC) w przypadku doprowadzenia czynnika grzewczego z miejskiej sieci cieplnej 
o parametrach pozwalających na uzyskanie temperatury c.w .na poziomie 70 ºC . 
 

6. Kanalizacja  sanitarna . 

 

Ścieki  sanitarne  z  projektowanego  budynku  odprowadzone  będą  do  zewn.  kanalizacji  sanitarnej  

poprzez  projektowane  przyłącza. Poziomy  kanalizacji  sanitarnej  przewidziano  wykonać  z  rur  PVC . 

Odpowietrzenie  kanalizacji. sanitarnej  odbywać  się  będzie  poprzez  piony  wyprowadzone  ponad  dach  

budynku  i  zakończone  rurami  wywiewnymi . 

Instalację kanalizacji  sanitarnej  technologicznej zaprojektowano  z  PVC np. Wavin    dla  instalacji  

wewnętrznych.  

Przejścia rur palnych typu PE,PVC i t.p. zabezpieczyć uniwersalnym kołnierzem ogniochronnym 

PROMASTOP-UniCollar firmy Promat. 

 

6.1.  Materiały. 
 
Instalację kanalizacyjną w projektowanym budynku naleŜy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV. 
Kanalizację w budynku (piony i podejścia do przyborów sanitarnych) oraz kanalizację na zewnątrz budynku 
wykonać z rur PCW typu „N”, łączonych na uszczelkę gumową. 
Na głównych poziomach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano korki kanalizacyjne PCV z zamknięciem 
hermetycznym, umoŜliwiające przeczyszczenie długich ciągów . 
 
6.2  MontaŜ instalacji. 
 
MontaŜ instalacji naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Piony instalowane będą w szachtach 
instalacyjnych oraz po wierzchu ścian w obudowie z płyt G-K. Piony przechodzące przez pomieszczenia 
uŜytkowe naleŜy dodatkowo zaizolować matami z wełny mineralnej o grubości 50 mm. 
Piony oraz wentylacja zbiorcza pionów kanalizacyjnych powinna być wyprowadzone ponad dach na 
wysokość 0,5 m i zakończona rurą wywiewną. W przypadku braku moŜliwości wyprowadzenia pionu ponad 
dach, naleŜy pion zakończyć zaworem napowietrzającym (w miejscach oznaczonych na rysunkach). 
Odpowietrzenie instalacji technologicznej kuchni wykonać częściowo  poprzez instalację kanalizacji 
sanitarnej (wg rysunków). 
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U podstaw pionów (w miejscach wskazanych na rysunkach) zamontować czyszczaki dla umoŜliwienia 
ewentualnego przeczyszczenia instalacji. Wyjątkiem są pomieszczenia kuchni i jej zaplecza, w których nie 
naleŜy stosować rewizji i zaworów napowietrzających. 
Podejścia do urządzeń sanitarnych wykonać w bruzdach ściennych (w ścianach o grubości 25 cm 
i w ścianach G-K) oraz po wierzchu ścian (w pozostałych przypadkach). Rury prowadzone po wierzchu ścian 
zabudować. 
Poziomy prowadzone w gruncie na zewnątrz budynku układać na podsypce piaskowej o grubości  minimum 
0,1 m. Podsypkę jak i obsypkę do  wysokości 0,3 m powyŜej  rury naleŜy wykonać piaskiem pozbawionym 
grubszych frakcji. Przy montaŜu naleŜy zwrócić uwagę na dokładność połączeń głębokość wsunięcia 
bosego , która ze względu na kompensację wydłuŜeń termicznych powinna być o 5-10 mm mniejsza od 
długości kielicha. Całość robót ziemnych instalacji wewnętrznych poszczególnych systemów kanalizacyjnych 
wykonać naleŜy zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 
7. Kanalizacja deszczowa: 

 
Ilość ścieków deszczowych z budynku, odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z projektowanego terenu 
wyliczono w oparciu o powierzchnię zlewni, która wynosi  F = 4860 m2 dla dachu  
Maksymalny odpływ obliczono ze wzoru: 

                           Q = F x q x Ψ   [dm3 / s ] 
gdzie : 
F - powierzchnia odwadniana w ha  
q - natęŜenie deszczu miarodajnego w [dm3/s x ha] 

Ψ- współczynnik spływu 
 
Przyjęto prawdopodobieństwo pojawienia się deszcz o natęŜeniu q = 131 [dm3/s x ha]  dla czasu trwania  t = 
15 min. 

Współczynnik spływu przyjęto  - Ψ = 0,9 
 
Q = 57,3 l/s 
 
Odwodnienie dachu zaprojektowano w dwóch systemach. Dla dachów skośnych grawitacyjnie dla daszków 
płaskich w systemie podciśnieniowym np. „Pluvia” firmy „Geberit”,. Zaprojektowano wpusty podwójne, 
ogrzewane w systemie „Pluvia” firmy „Geberit.”. 
Kanalizację wewnętrzną sprowadzić do projektowanych studzienek zewnętrznej kanalizacji deszczowej.  
Przejścia instalacji niepalnej przez strefy poŜarowe naleŜy zabezpieczyć ogniochronną masą 
uszczelniającą CP601S firmy HILTI (Certyfikat 152/01 i Aprobata AT-15-3269/98) lub 
z wykorzystaniem tulei ogniochronnych typu PACYFIRE firmy WALRAVEN. 
 

7.1. MontaŜ kanalizacji deszczowej. 
 

Odwodnienie dachu projektuje się wykonać w systemie zgrzewanych rur Geberit HDPE przy uŜyciu wpustów 
dachowych Geberit Pluvia. Mocowanie przewodów systemem Geberit Pluvia.  
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Zaprojektowano system przelewów bezpieczeństwa (awaryjnych). Usytuowane są w ten sposób, aby dolna 
krawędź otworu znajdowała się 5 cm ponad poziomem wpustu dachowego. Zastosowano przelewy 
o przekroju okrągłym zgodnie z projektem architektonicznym. MontaŜ wg projektu oraz wytycznych 
producenta. W budynku naleŜy rozpręŜyć ścieki deszczowe poprzez powiększenie średnicy zgodnie z 
rysunkiem.Całość rurociągów systemu Geberit Pluvia izolować cieplnie płytą TUBOLIT grubości 16 mm 
prod. ARMSTRONG i zabezpieczyć folią PVC lub innym równowaŜnym systemem. 
 
8. Uwagi końcowe. 
 
1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia poŜarowego, a takŜe przepusty instalacyjne o średnicy 
powyŜej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 
60 lub REI 60, powinny mieć minimum klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów. Zastosować 
przejścia instalacyjne wg systemów: „Rockwool”, „Hilti”, „Geberit”, „Wavin" lub innych równowaŜnych. 
2. Wyjścia przewodów wod - kan z budynku wykonać w stalowych tulejach i zabezpieczyć aby były one 
wodoszczelne. 
3. Wszystkie roboty budowlano - montaŜowe naleŜy realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 
oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych " cz. II - Roboty instalacji 
sanitarne i przemysłowe; dla rurociągów z tworzyw sztucznych naleŜy zachować technologię montaŜu 
zgodną z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 1994r., oraz 
z wytycznymi producenta rur. Dla zabezpieczenia antykorozyjnego naleŜy rury stalowe ocynkowane 
pomalować farbą nawierzchniową ogólnego stosowania.  
4. MoŜna stosować urządzenia innych producentów niŜ wymienionych w projekcie, pod warunkiem 
zachowania takich samych parametrów. 
5. Stosowane materiały winny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
(certyfikaty zgodności z normą lub aprobatą wydane przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne).  
6. Wyroby i inne materiały budowlane uŜyte przez Wykonawcę do budowy zgodnie z niniejszą dokumentacją 
powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub ocenę / deklarację zgodności. 
7. Roboty instalacyjne naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano MontaŜowych cz.ll - Instalacje sanitarne" oraz Poradnikiem producenta systemu „Uponor”, 
dotyczącym wykonania instalacji z tworzyw sztucznych, jak równieŜ z obowiązującymi normami   i 
przepisami. 
8. Do wykonania instalacji naleŜy uŜywać materiały i urządzenia posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz atesty i certyfikaty zgodności. 
9. Zawory odcinające kulowe przy spustach z rozdzielaczy powinny odpowiadać następującym warunkom: 
p = 1,0 MPa; T = 120 °C oraz posiadać aprobatę COBRTI-INSTAL. 
10. Wszystkie odbiorniki wody zimnej w instalacji wewnętrznej w których występują lub mogą wystąpić płyny 
o kategorii wyŜszej niŜ kat. 2, zgodnie z PN-92/B-01706/Az1:1999 muszą być zabezpieczone indywidualnie 
zaworami antyskaŜeniowymi odpowiednimi do kategorii płynu . 
11. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia do 
obrotu na terenie III RP i stosowania w budownictwie. 
12. Elementy, których typ nie został określony muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm 
i spełniać obowiązujące wymagania.  
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13. Instalacje naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz normami i dokumentami wskazanymi w Projekcie 
Wykonawczym, a takŜe zgodnie ze sztuką budowlaną. 
14. Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane zgodnie 
z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, oraz innymi dokumentami i wymaganiami 
wskazanymi w projekcie budowlanym. 
15. JeŜeli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto wszystkich 
koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branŜ związanych to przed 
przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku 
uwaŜa się,  Ŝe dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę i przyjęta do realizacji bez uwag. 
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem robót wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą 
oraz instrukcję obsługi. 

mgr inŜ. Mirosław Kijak 


